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Tisztelt Ajanlattevok!
Ajanlatker6 az alabbi kiegészit6 tajékoztatas-kérésekre a kdvetkezd valaszt adja:

LVillamos dokumentaciébdl hidnyoznak a kévetkezdk:

Kérdés (1):
JVilldamvédelmi terv, kockazatelemzés - kérjik pétolni sziveskedjenek”

Valasz (1):
Villé@vét!elr)'\i terv az eredetileg megkiildott dokumentaciéban mellékelve, a
kockezatgrtt’ekelés eredménye a kiviteli tervben alkalmazott védelmi méd. A
kockazatértékelés nem sziikséges az ajanlatadashoz és a kivitelezéshez, igy
annak megkiildését ajanlatkérd mellézi.

Kérdés (2):
,méréhely terve, kazdnhazi eloszté terve — kérjuk pdtoini sziveskedjenek”
Valasz (2):
Kazanhazi eloszté: villamos terv 3. oldalan a 22-es leagazas - nem bojler,

kazanhazi kiseloszt6. 1 db kiseloszté 2 db 2p+PE, 1 db C 6A, 1 db C 4A
kismegszakito.

Kérdés (3):
,a miiszaki leirds szerint 160kW az energiaigény, a féeloszté tervén csak 45kW szerepel -
melyik a helyes?”

Valasz (3):
A miiszaki leiras szerint az 6voda és a konyha teljesitménye 160kW. Az 6voda
épiilet igénye 45kW. Az 6voda részére alméré keriil felszerelésre, a féméré a
konyhai lesz. Egyszerre kell kiépiteni dket. Ajanlatkéré a kdltségvetési kiirast a
fentieknek megfelelden méodositotta, melyet jelen kiegészitd tajékoztatas
mellékleteként rendelkezésre bocsat.

Kérdés (4):
,a koltségvetési kiirdsban nem szerepel a tornateremben és a zsibongéban kiépitendd
indukciés hurok anyaga és mennyisége - kérdés hogy kell-e arazni, ha igen kérjuk
sziveskedjenek meghatérozni az anyagat és mennyiségét”

Valasz (4):
Az indukciés hurok anyaga 1ximm2 kettds szigetelésii sodrott PVC vezeték, 1
tekercs, mennyiségel00 m. Ajanlatkéré a koltségvetési kiirast a fentieknek
megfeleléen modositotta, melyet jelen kiegészitd tajékoztatas mellékleteként
rendelkezésre bocsat.

Kérdés (5):
Fogyasztasmérs szekrény rajza - kérjiik potolni sziveskedjenek”

Valasz (5):
A fogyasztasmérd szekrény rajzat csatoltan megkiildjiik (1.sorszam alatt). A fé
fogyasztasméré adatai: PVT EON 9090 N3x400A, EON engedélyes aramvalté
szekrény. Az 6vodai méré egy PVT EON 3045 V Fm EON engedélyes mérdora
szekrény.

Kérdés (6):
Flitésvezérlé elosztészekrény rajza — kérjiik potolni sziveskedjenek”

Valasz (6):
Fiitésvezérld elosztészekrény rajza nem all rendelkezésre, az ajanlati arat kérjik
a kiegészitett koltségvetési kiiras alapjan megadni.
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Napelemes rendszer:

Kérdés (7):
) hidnyzik a miszaki leirds - kérjiik pétolni sziveskedjenek”

Valasz (7):
Koltségvetési kiiras alapjan kérjiik bearazni a tételeket.

Kérdés (8):
tovébbad ez Uj épités, tehat még nincs HMKE engedély. - az engedélyeztetés része a
feladatnak?”

Valasz (8):
Az engedélyeztetés nem része a feladatnak. Engedélyeztetési eljaras lefolytatasa

csak az 6vodai méréhely kialakitasa utan lehet, fogyasztasmérd hely sziikséges
hozza.

Epiiletgépészet:

Kérdés (9):
Az ACO Lipumax olaj/zsirfogé pontos tipusat kérdjik megadni.”

Valasz (9):
A tipus: ACO Lipumax NG 10. Ajanlatkéré a koltségvetési kiirast a fentieknek
megfeleléen modositotta, melyet jelen kiegészitd tajékoztatas mellékleteként
rendelkezésre bocsat.

Kérdés (10):
LA kiirds szerint a Viessmann Vitodens kazénhoz 100/150mm-es kémény elemek kellenek,
de a terven 80/125mm-es rendszer szerepel. Melyik a valés, melyiket kell drazni?”
valasz (10):
80/125 mm-es rendszert, kérjilkk arazni. Ajanlatkéré a koltségvetési kiirast a
fentieknek megfelelden modositotta, melyet jelen kiegészitd tajékoztatas
mellékleteként rendelkezésre bocsat.

Kérdés (11):
, Tisztité aknak (Wavin):
‘A kiirdsba 4 db szerepel 315-6s méretben, a rajzon tébb db van és kilénbbz8 méretiiek
(1db d125, 3db d160, 5db d250, 2db d315) - kérjiik az drazatlan koltségvetés
javitdsat az ajanlatok dsszehasonlithatésdga érdekében, vagy sziveskedjenek
megadni hogy ezen mennyiségek koltségeit hol tiintessiik fel?”

Valasz (11):
Ténylegesen 2 db 315-0s tisztité akna keriil kiépitésre,(kaltségvetésben javitasra
keriilt) az 6nok altal emlitett kisebb méretii aknak az azonos méreti{i csbhosszban
és idomokban keriiltek kiirasra. (. T" idom, egyenes csd, zarékupak / fedlap).
Ajanlatkéré a koltségvetési kiirast a fentieknek megfeleléen modositotta, melyet
jelen kiegészitd tajékoztatas mellékieteként rendelkezésre bocsat.

Kérdés (12):
Villany bojlerek:
A kifrasban Hajdd Z-s bojlerek szerepelnek, a rajzon viszont Hajdu Aqaustic bojlerek
vannak feltiintetve. - Kérdés, hogy melyiket tipus az arazandé6?
valasz (12):
Kérjiik a kdltségvetésben megadott tipusu bojlereket bearazni.

Kérdés (13):
Vizvezeték:
A rajzon (GV02) szerepel 40%4 -es UNI csé ( kb 20m), amit a kiirdsban nem talaljuk -
kérjiik az darazatlan koltségvetés javitdsdt az ajanlatok gsszehasonlithatésdga
érdekében, vagy sziveskedjenek megadni hogy ezen mennyiségek koltségeit hol
tiintessiik fel?”

valasz (13):
Ajanlatkeéré a moédositott koltségvetési kiirasban feltiintette a kért adatot.
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Kérdés (14):
,Csatorna:(szennyv., konyha, es6viz)KG 250-es csévet (50m ) én nagyon keveslem a
kiirdsban!
(Rajzon sajat mérések alapjan eséviz d250 csé kb 130m, komm.szennyv és
konyhacsatlakozas d250 csé kb 75m, tehat ésszesen: 205 m!) - kérjiik az arazatlan
koltségvetés javitdsdt az ajanlatok ésszehasonlithatésdga érdekében, vagy
sziveskedjenek megadni hogy ezen mennyiségek koltségeit hol tiintessiik fel?”
valasz (14):
Ajanlatkéré a koltségvetési kiirast a fentieknek megfeleléen modositotta (205
fm), melyet jelen kiegészité tajékoztatas mellékleteként rendelkezésre bocsat.

Kérdés (15):

JVizellatas
A 24db gyerek wc-nél a miszaki leirasban és a flgg csétervnél is schell szelep van
feltintetve viszont a kiirasban mar wc tartaly szerepel. - kérjiik helyesbiteni

sziveskedjenek az arazatlan koltségvetésben?”

Valasz (15):
A megrendeld Shell szelepet kér beépiteni. Ajanlatkérd a kolitségvetési kiirast a
fentieknek megfeleléen modositotta, melyet jelen kiegészitd tajékoztatas
mellékleteként rendelkezésre bocsat.

Kérdés (16):

Vizellatas
A 3 medencés mosogatoknal a kiirasban nincs feltiintetve csaptelep (fugg csGrajz szerint ez
4db)t -  kérjik az arazatlan koltségvetés javitasat az ajanlatok

dsszehasonlithatosaga érdekében, vagy sziveskedjenek megadni hogy ezen
mennyiségek koltségeit hol tiintessiik fel?”

valasz (16): .
Ajanlatkéré MOFEM Golf fali mosogaté csaptelep arazasat kérte. Ajanlatkéré a
koltségvetési kiirast a fentieknek megfelelden médositotta, melyet jelen
kiegészitd tajékoztatas mellékleteként rendelkezésre bocsat.

Akadalymentes tervfejezet:

Kérdés (17):
,a leirésban szerepel az akadalymentes parkold kialakitasa, de az ehhez kapcsolédé munkak
tételeit nem taléljuk kiirva az 4razatlan koltségvetésben:
. szabvényos tabla elhelyezése
. szimbdblum felfestés
. kiszallésav felfestés
Kérdés, hogy fenti munkakat arazni kell?”
valasz (17):
A parkolo kialakitasa nem képezi jelen beszerzés targyat.

1. tablak gyérta’sa-elhelyezése:

Kérdés (18):
,arazatlan ktgvetésben - piktogram-+Braille: 9 db,
de az akadalymentes tervfejezet szerint: 13 db van. - Kérdés, hol arazzuk a
tébbletmennyiséget”

valasz (18):
Ajanlatkeérd a koltségvetési kiirast a fentieknek megfelelden modositotta, melyet
jelen kiegészitd tajékoztatas mellékleteként rendelkezésre bocsat. Ennek
megfeleléen 13 db tabla szerepel a koltségvetési kiirasban.

Kérdés (19):

,arazatlan ktgvetésben - Sllatkép+Braille: 4 db,
az akadalymenetes tervfejezetben is 4 db - tébblet: 0 db”
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Valasz (19):

Ajénl?tkérﬁ allaspontja szerint nincs ellentmondas az arazatlan koltségvetés és az
akadalymentes tervfejezetben foglaltak kozott.

Kérdés (20):
,arazatlan ktgvetésben - csak piktogram: 4 db,
de az akaddlymentes terv fejezetben. 5 db van. - Kérdés, hol drazzuk a
tobbletmennyiséget?”
Valasz (20):
Ajanlatkérd a koltségvetési kiirast a fentieknek megfeleléen médositotta, melyet

jelen kiegészité tajékoztatas mellékleteként rendelkezésre bocsat. Ennek
megfeleden 5 db tablat kell arazni.

Kérdés (21):
,arazatlan ktgvetésben - csak felirat: 4 db,
az akadalymenetes tervfejezetben is 4 db - tébblet: 0 db”
Valasz (21):
Ajanlatkéré allaspontja szerint nincs ellentmondas az arazatlan koltségvetés és az
akadalymentes tervfejezetben foglaltak kozott.

Kérdés (22):
kiltéri informacids tabla - évoda felirat — drazatlan ktgvetésben nem szerepel, arazni
kell?”

valasz (22):
Nem kell arazni.

Kérdés (23):
,az akadalymentes WC-Mosdé helyiség kialakitasat a tervfejezetben hivatkozott M1:25 terv
szerint kell kialakitani, de ezt nem taldltuk a palydzati anyagban - kérjiik pébtolni
sziveskedjenek”

valasz (23):
Jelen beszerzésnek nem targya, nem kell arazni, butorokkal egyutt keriil
beszerzésre.

Kérdés (24):
,az akadalymentes mosdét pultba kell épiteni a leirés alapjan, de a pultra vonatkozd tételt
nem taldltunk - kérdés, hogy jelzett mosdét pulttal kell-e srazni? Ha igen kérjiik a
pult befoglalé méreteit és anyagat megadni sziveskedjenek!”
valasz (24):
Ajanlatkéré nem kéri pultba épithetd mosdo6 beszerzését, falra szerelhetdt kér, a
koltségvetési kiirasban megjeloltek szerint.

Kérdés (25):
,szintén nem talaltunk tételt a ruhaakaszto fogasra €s pelenkazéra = kérdés, hogy drazni
kell-e? Ha igen kérjiik a pelenkazé anyagat és méreteit (konszignaciés rajzat)
megadni sziveskedjenek!”

Valasz (25):
Nem kell arazni, jelen beszerzésnek nem targya, a batorokkal egyutt keriil
beszerzésre

Kérdés (26):
butorok (beépitett szekrények, bltéz8szekrények, éttermi butorzat, stb...), gyerekjatékok =
része a feladatnak? Amennyiben igen gyartmanytervet, konszignaciét kériink az
drazdsahoz!”

Valasz (26):
Nem kell arazni, jelen beszerzésnek nem targya, batorokkal egyiitt kerdl
beszerzésre

Kérdés (27):

tervfejezetben kivitelez6 altal elvégzendd egyéb infokommunikacios akadé/ymentesités’se/
kapcsolatos munkak - eszkozbeszerzés” - kérdés: a cimszo alatti eszkézok beszerzese
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:_'_észe a fel_adatnak? Ha igen, kérjiik sziveskedjenek egy lista keretében
] osszefoglalni a pontos megnevezéssel, mennyiséggel!”
Valasz (27):

Nem kgll arazni, jelen beszerzésnek nem targya, butorokkal egyiitt keril
beszerzesre

Kérdés (28):

»3 szélfogc? e/é’térben javasolt, nem kételezé elem az eltérben padlidszintbe siillyesztett
sz’en_r_v_yfogo sz8nyeg - erre vonatkozé tétel nincs a ktgvetésben, drazni kell? Ha igen
) kérjiik a befoglalé méretet meghatdrozni sziveskedjenek.”
Valasz (28):

.Jg.len’beszgr?es_»pgk nem targya, nem kell drazni ezen tételt, azért nem szerepel a
koltségvetési kiirasban.

Nyilaszarok 6sszegzése - eltérések:
4razatlan koltségvetésben:

Kérdés (29):
,90x210 cm-es mianyag bejérati ajté ajté. 28 db
- terven nem ajték, hanem ablakok a belsé 44 cm-es féfalakban
90x210 cm ablak: 25 db
90x215 cm ablak: 3 db
Kérdés, hogy ennél az ajté tételnél drazzuk a fenti ablakokat is?”
valasz (29):
Ajanlatkérd a koltségvetési kiirast a fentieknek megfeleléen moédositotta, melyet
jelen kiegészitd tajékoztatas mellékleteként rendelkezésre bocsat. A nyilaszardk
médositott adatait a modositott koltségvetési kiiras tartalmazza.

Kérdés (30):
,90x270 cm-es mianyag bejérati ajté: 8 db - terven is 8 db szerepel (44 cm-€s belsé
féfalban)
100x270 cm-es mianyag bejarati ajté: 10 db - terven is 10 db szerepel (5 db be- és 5db
kifelé nyild)
150x270 cm-es miianyag bejarati ajté: 1 db - terven is 1 db szerepel (kifelé nyild)
180x270 cm-es mianyag bejérati ajté: 2 db - terven is 2 db szerepel (kifele nyild)
75x270 cm fa belsé ajté: 12 db - terven is 12 db szerepel (10 cm-es vfalban )
90x270 cm fa belsé ajtd: 14 db - terven is 14 db szerepel (10 cm-es vfalban )
100x270 cm fa belsé ajté: 12 db - terven is 12 db szerepel (10 cm-es vfalban),
melybél 10 db faajté és 2 db (szertarak) D EI 30 mindsitésd ajtok a Fejér Megyei
Katasztrofavédelmi Igazgatosag 35730/517-0/2015 ait. szamu emlékeztetdje
alapjan.
Kérdés, hogy ebben a tételben drazzuk a fenti ajtokat (10 db fa és 2 db tiizgatié)?
Illetve kérdés még, hogy ezek a tiizgdtlé ajtok teljesen teli kiviteldek
( Iap+feliilvila’git6 is), vagy teli ajtélap+iiveges feliilvilagitoval kell, hogy
rendelkezzenek?”
valasz (30):
Ajanlatkeéré a koltségvetési kiirast a fentieknek megfeleléen moédositotta, melyet
jelen kiegészitd tajékoztatas mellékleteként rendelkezésre bocsat. A nyilaszarok
moédositott adatait a médositott koltségvetési Kkiiras tartalmazza.

Kérdés (31):
,150x270 cm fa belsé ajté: 1 db — terven is 1 db szerepel (10 cm-€s vfalban)
180x240 cm fa belsé ajté: 1 db - tervenis 1 db szerepel (30 cm-es belsd féfalban)
60x150 cm mianyag ablak: 8 db - terven dsszesen: 12 db szerepel (homliokzat)
Kérdés, hol drazzuk a tobbletmennyiséget (4 db )?”
valasz (31):
Ajanlatkéré a koltségvetési kiirast a fentieknek megfeleléen médositotta, melyet

jelen kiegészitd tajékoztatas mellékleteként rendelkezésre bocsat. A nyilaszarok
médositott adatait a modositott koltségvetési kiiras tartalmazza.
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Kérdeés (32):
,60x180 cm mianyag ablak: 6 db - terven is 6 db szerepel (homlokzat)
90x180 cm mianyag ablak: 56 db - terven is 56 db szerepel (homlokzat)
Ablakdeszka, konyokls: 84 m, fentiek alapjan igy 86,4 fm!
Kérdés, hol arazzuk a tobbletmennyiséget?”
Valasz (32):
Ajanlatkéré a koltségvetési kiirast a fentieknek megfeleléen moédositotta, melyet
jelen kiegészitd tajékoztatas mellékleteként rendelkezésre bocsat. A nyilaszarok
médositott adatait a modositott kdltségveteési kiiras tartalmazza.

Kérdés (33):
,Béadogozas 6. sz.
Ablakparkany: 84 fm, fentiek alapjén 86,4 fmlKérdés, hol! 4drazzuk a
tobbletmennyiséget?”
Valasz (33):
Ajanlatkérd a koltségvetési kiirast a fentieknek megfeleléen médositotta, melyet
jelen kiegészito tajékoztatas mellékleteként rendelkezésre bocsat. A nyilaszarék
médositott adatait a modositott koltségvetési kiiras tartalmazza.

Kérdés (34):
,Kérjiik a kiilsé-belsé nyildszdrok konszigndcios rajzait megkiildeni sziveskedjenek
az ajanlatok ésszehasonlithatésdga érdekében!”
Valasz (34):
A konszignacios adatok a koltségvetési kiirasba foglalva talalhatéak, tovabbi adat
nem all rendelkezésre.

Egyéb

Kérdés (35):
LA Fejér Megyei Korményhivatal Dunaujvarosi Jarési Hivatala 201500015061 dgyiratszamu
hatérozatéban az aldbbiakat irja elé:
. A szabadba nyilé ablakokat sziikség szerint, tisztitas céljabdl kénnyen leszerelhetd
rovarhaléval kell ellatni.”
Kérdés: kérik—-e a rovarhdlok drazasat? Amennyiben igen kérjiik a tétel kiirasat,
sziveskedjenek megadni hogy mely ablakoknal kell koltségelni?”
Valasz (35):
Nem kérjiik a rovarhalék arazasat.

Kérdés (36):
,Az alaprajzon a wc-mosdd helyiségekben a wc elvdlasztdkra (24 db).
Kérdés, hogy kell-e srazni? Ha igen melyik tételnél kéltségeljiik illetve
konszignéciot kériink rd (méret, anyag)!”

Vvalasz (36):
Nem kell, jelen beszerzésnek nem képezi targyat, berendezéssel, batorokkal keriil
beszerzésre.

Kérdés (37):
LA kapott arazatlan koltségvetésben a badogozas anyaga: horganyzott acéllemez, mig az
engedélyezési terv- homlokzati rajzokon horganylemez.
Kérdés, melyik anyaggal arazzunk?”
valasz (37):
Badogozas anyaga horganyzott acéllemez. Ajanlatkéré a koltségvetési kiirast a
fentieknek megfeleléen modositotta, melyet jelen kiegészitd tajékoztatas
mellékleteként rendelkezésre bocsat.

Kérdés (38):
Az engedélyes homlokzati rajzokon a mianyag nyildszarék szine z0old.
Kérdés, hogy kiviil-beliil z6ld vagy csak a kiilsé oldalon zéld, beliil fehér?”
valasz (38):
Kiviil beliil fehér nyilaszarét kell arazni.
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Kérdés (39):

#AZ a'raz:?’t/an kéltségvetésben a valaszfalak anyaga: Porotherm 10 NF, mig az engedélyes
terv - mlszaki leiréasban Ytong. Kérdés, melyik a helyes?”
Valasz (39):

Porotherm 10 NF eléirast kérjiik figyelembe venni.

Kérdés (40):
Az drazatlan koéltségvetésben a fbfalazat anyaga: Porotherm 44 N+F, de ilyen termék
nincs.

Kérdés, hogy helyette az engedélyes terv — miiszaki leirds szerinti Porotherm 44
Klima téglaval arazzunk?”

Valasz (40):
Porotherm 44 Klima téglat kell arazni. Ajanlatkéré a koltségvetési kiirast a
fentieknek megfelelden modositotta, melyet jelen kiegészité tajékoztatas
mellékleteként rendelkezésre bocsat.

Kérdés (41):
Az drazatlan kéltségvetésben Leier LSK 18 tipusl kémény szerepel, mig az engedélyes-
muszaki leirasban Schiedel.

Kérdés melyikkel &razzunk? Amennyiben a schiedel kéménnyel, gy kérjiik
sziveskedjenek megadni a tipusat!”

Valasz (41):
Leier LSK18 tipus iranyado.

Kérdés (42):
Az drazatlan kéltségvetésben a laminait padld mennyisége: 362 m2, mig a kiviteli terven
411,41 m2! Kérdés, a tobbletmennyiséget hol arazzuk?”

Valasz (42):
A koltségvetés szerinti mennyiséget kérjiik bearazni.

Kérdés (43):
Az drazatlan koltségvetésben a gres padloburkolds 443,6 m2 + 72 m2 = 515,6 m2, mig a
kiviteli terven 473,52 m2! Mivel kevesebb a mennyiség a kiirtndl, ezért kérdés
hogyan arazzunk?”

Valasz (43):
A koltségvetés szerinti mennyiséget kérjiik bearazni.

Kérdés (44):
Az arazatlan kéitségvetésben az aljzatkiegyenlités 877,6 m2,

a tényleges beltérben: 411,41+473,52= 884,93 m2
kiltérben: 180,00 m2
dsszesen: 1064,93 m2

Kérdés, hogy a tobbletmennyiséget hol arazzuk?”

Valasz (44): o
A koltségvetés szerinti mennyiséget kérjiik bearazni (kiltérben nem torténik
aljzatkiegyenlités).

Kérdés (45):
Az drazatlan ktgvetésben a badogozas - falszegély mennyisége 39 m, de a kiviteli terven
81 m. Kérdés, hogy a tébbletmennyiséget hol darazzuk?”
valasz (45):
Ajanlatkéré a koltségvetési kiirast a fentieknek megfelelden médositotta, melyet
jelen kiegészitd tajékoztatas mellékleteként rendelkezésre bocsat. A
koltségvetési kiiras modositott tételet 81 m-t tartalmaz.

Kérdés (46):

~12. Az arazatlan ktgvetésben a badogozas - vdpa mennyisége 100 m, de a kiviteli
terven 128,6 m. Kérdés, hogy a tébbletmennyiséget hol drazzuk?”
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Valasz (46):
Ajanlatkéré a kdltségvetési kiirast a fentieknek megfeleléen modositotta, melyet

je'_ler’l kieg’é§zit,d ,téjékoztatés mellékleteként rendelkezésre bocsat. A médositott
koltésvetési kiirasban az érintett tétel 128,6 m.

Kérdés (47):

,,13.. Az drazatlan ktgvetésben a badogozds - kétvizoros fallefedés mennyisége 39 m, de
. a kiviteli terven 73 m. - Kérdés, hogy a tobbletmennyiséget hol srazzuk?
Valasz (47):
{\jénlatkért’i a koltségvetési kiirast a fentieknek megfeleléen médositotta, melyet
J’elen kiegészitd tajékoztatas mellékieteként rendelkezésre bocsat. A kérdéssel
érintett tétel mennyisége a modositott koltségvetési kiirasban 73 m.

Kérdés (48):
~Tetéfedés munkanemnél az aldbbi munkédk nincsenek kiirva, melyek sziikségesek a
szakszer( kivitelezéshez:
- fém héfogdk: 314 dp
- kémények megkézelitéséhez: 1 db tetbkibuvd ablak
5 db 80x25 cm-es jarérécs
10 db biztonsagi pant jéréracshoz
solar csbatvezetd elem - tetbterv (napelem kiosztds) hidnydban kérjiik, mennyiségét
meghatarozni sziveskedjenek (napelem csoportonként 1 db )
Kérjiik az adrazatlan koltségvetés javitisit az ajanlatok osszehasonlithatésdga
érdekében, vagy sziveskedjenek megadni hogy ezen mennyiségek koltségeit hol
tiintessiik fel?”
Valasz (48):
Nem kérjiik kiilon arazni.

Kérdés (49):
~Labazati falak hészigeteléshez az &razatlan kbltségvetésben Austrotherm Grafit reflex
extrudalt polisztirol hészigetelés van kiirva. Ezt az anyagot a gyarté homlokzat
hészigeteléshez ajanijal
Amit talajjal érintkez8 szerkezetekhez ill. libazathoz ajanlott pl. az Austrotherm Expert
hészigetelés, ami a fenti anyaghoz képest drégabb. - Kérjiik a megfelelé anyag kiirdasat
az drazatlan kéltségvetésben!”

Valasz (49):
Ajanlatkérd a kéltségvetési kiirast a fentieknek megfeleléen modositotta, melyet
jelen kiegészitd tajékoztatas mellékleteként rendelkezésre bocsat.

Kérdés (50):
~AZ alapozasi terven a rémpéknal, bejérati eléterekné/ - teraszoknal és az atjarénal labazati
zsalukéfal alatt nem latunk savalapokat feltiintetve. - Kérdés, hogy mire épiilnek ezek a
labazati zsalukéfalak?”
Valasz (50):
8 csomodponti rajz és az E-E metszet (rampa terasz) rajzok alapjan kérjiik az
ajanlatot elkésziteni.

Kérdés (49):
~AZ dtvett dokumentaciéban nem talditunk a tartészerkezeti jll. épitészeti kiviteli tervekhez
miiszaki leirast (csak az engedélyezési tervhez van )! - Kérjiik potoini sziveskedjenek”
Valasz (49):
Az engedélyezési terv miiszaki leirasat kérjiik figyelembe venni.

Kérdés (50):
~A térkbburkolds kapcsan kiirt tétel: Leier Piazza 10x20x6 cm-es térké, szines. - Kérdés,
milyen szinben drazzunk?”
Valasz (50):
Az ,észilomb” fantazianevii térké hasznalatat kérjiik a koltségvetésben
szerepeltetni.
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Ajanlatkérd jelen kiegészit tajékoztatast valamennyi Ajaniattevé részére kdzvetlenl,
egyidejlileg, irdsban megkduldte, ill. a dokumentécis részévé tette.
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